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LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Client

Lieu des travaux

Inspection

Commune

Opérateur

Motif de l'inspection

SARL MAY BLANC

Lotissement MAY BLANC

. Du 17/05/2001

. PIERREFITTE NESTALAS

: RIBAUTE

: Contrble Réseau

Client : SARL MAY BLANC
Commune . PIERREFITTE NESTALAS
Rue . de 'INDUSTRIE

N° de Rapport
Date
N° de Page

1

17/05/2001

2




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 .
Mzoze;&%Rngzegédggue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Longueur totale inspectée (m) : 216.9 mi Météo . Beau
» ; = .!
SITUATION '
o |
|
|
| |
RV8 |
/ﬁ//"/\
CONMNMUNE DE PIERREFITTE NESTALAS — |
Lotissement MAY BLANC
Eaux Usées & 200 ¢ [RVE
v s pa (|
RV3 ‘Rv4
Rue Saint Vincent Rx é RVS '
Rue de l'industrie
|
|
|
Client . SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS Date : 17/05/2001

Rue . de I''NDUSTRIE N° de Page : 3



LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 .
MZO;?I;%RI_?ZeCsédgguet RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
Diamétre (mm) : 200 Météorologie : Beau
Long. du froncon (m) : 14.6 Sens d'écoulement : RV3ARV2
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV2ZARV3
Nature des tuyaux . PV.C Trongon : Trongon 1
Cassette : Oui
Distance | Pente | _Référenoe _‘—Compteur | . . o
0.0ml ' 10cmm | Observation 1
Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

i Distance Pente Référence Compteur
57 ml 0.0 cm/m Observation 2
Epaufrure
& 12 heures

Explications complémentaires

~ Distance Pente Référence Compteur |
146 ml 4.0 cm/m Observation 3

| Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

Client : SARL MAY BLANC N° de Rapport  : 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS | Date : 17/05/2001
| Rue . de I''NDUSTRIE N° de Page )




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

| Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur - En service
! Diameétre (mm) : 200 Météorologie Beau
Long. du trongon (m) : 14.6 Sens d'écoulement . RV3ARV2
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection . RV2ARV3
Nature des tuyaux . PV.C Trongon Trongon 1
Cassette : Oui
_— S |
‘, . Allure de la Dénivelée
D
€ 200-
‘ n
i
Y 10.0
e
‘ I 0.0 -+
| L
a 0 ﬁ
t
i |
‘ 0 -20.0
i .
-30.0 i T T T T T :
(cm) 0 2 4 8 10 12 14
Distance (m)
Client . SARL MAY BLANC N° de Rapport @ 1
| Commune . PIERREFITTE NESTALAS Date . 17/05/2001
Rue de I''NDUSTRIE N° de Page : 5




LYONNAISE DES EAUX

15, A Charles Fl t- BP 87 v
6203 BIARRIZ CEtes RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
Diamétre (mm) : 200 Météorologie . Beau
Long. du trongon {(m) : 3.0 Sens d'écoulement . RV2ZARWV1
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV1 ARV2
| Nature des tuyaux - PVC Trongon . Trongon 2
| Cassette - Oui
) Distance | Pente Référence - Cornpteu_rI
 00ml . 4.0 cm/m | Observation 1 | : |
‘ Regard de visite-Depart

Explications complémentaires .

Distance | Pente _ Référence | Compteur |

| = r |

30ml | 0.0cm/m | Observation2 : |
Coude

Explications complémentaires :
Blocage de la caméra

Client . SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS Date - 17/05/2001
Rue . de 'INDUSTRIE N° de Page . 6




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floguet - BP 87 :
6420;’3fRRI-?£eééd:gue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service

Diamétre (mm) . 200 Météorologie . Beau

Long. du trongon (m) : 3.0 Sens d'écoulement : RV2 ARV1
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV1IARV2
Nature des tuyaux . PV.C Trongon . Trongon 2

‘ Casseilte : Oui

‘ Allure de la Dénivelée

10.0 -
D
é
n
i
\ .
e
] 0.0
I
| a
‘ t
i
o]
n
-10.0 - : ! ] I Y ] ! ] y : . T T ! T | N b ——
| (em) 0 1 2 3 4 5
| Distance (m)
Client . SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS Date : 17/05/2001

Rue . de 'INDUSTRIE N° de Page 7




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service

Diamétre (mm) : 200 Météorologie : Beau

Long. du troncon (m) : 37.5 Sens d'écoulement : RV2 ARV1
| Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RVZARV1

Nature des tuyaux : PV.C Trongon : Troncon 3
| Cassette ¢ Oui

__ Distance I ~ Pente Référence fCompteur

0.0ml 0.0 cm/m Observation 1

Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

Distance Pente Référence Compteur I
25.7 ml 2.0 cm/m Observation 2
Contre-pente ou Flache
Explications complémentaires :
|
Distance Pente Référence Compteur
28.8 ml 1.0 cm/m Observation 3
Contre-pente ou Flache
Explications complémentaires :
| Client : SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date - 17/05/2001
Rue . de I'INDUSTRIE N° de Page . 8




LYONNAISE DES EAUX

1, Avenue Charles Floquet - BP 87 - .
Mzogeé',ﬁR,izegédgﬂ“e RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur : En service
Diameétre (mm) : 200 Météorologie : Beau
Long. du trongon (m) : 37.5 Sens d'écoulement : RV2 ARV1
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV2ARV1
Nature des tuyaux : PVC Trongon : Trongon 3
Cassette : Oui
i Distance Pente | Référence Compteur
37.5ml -4.0 cm/m Observation 4
Coude

Explications complémentaires :
Jonction avec le trongon 2.

Client : SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date : 17/05/2001
Rue : de 'INDUSTRIE N° de Page 9




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 '
6420‘2'e|;,lfRRl$£eé’édzgue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
Diamétre {(mm) ;200 Météorologie . Beau
Long. du trongon (m) : 37.5 Sens d'écoulement . RV2ZARV1
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection . RV2ZARV1
Nature des tuyaux : PV.C Trongon : Trongon 3

| Cassette . Oui

Allure de la Dénivelée

200 -
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n
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v

e

| U0 - er e e e e85 AR ;

| A

a -

t 00 : DN

i

o |

n

200 T ey S B B e T

‘ (cm) 0 4 8 12 16 20 24 28 2 6 40
| Distance (m)
Client SARL MAY BLANC | N° de Rapport 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS | Date - 17/05/2001

Rue de 'INDUSTRIE N° de Page : 10




LYONNAISE DES EAUX

15, A Charles Fi t - BP 87 ¥
69209 BIARRILZ Cédox RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur En service
Diameétre (mm) . 200 Météorologie Beau
Long. du trongon (m) : 28.7 Sens d'écoulement : RV4ARV3
‘ Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection . RV3ARV4
Nature des tuyaux . PV.C Trongon . Trongon 4
Cassette : Oui
L Distance | Pente Référence Compteur |

Regard de visite-Arrivee

| 29.7 ml | 2.0 cmim | Observation 4 |
Explications complémentaires

|

|

Client . SARL MAY BLANC | N° de Rapport  : 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS Date © 17/05/2001
. Rue : de 'INDUSTRIE N° de Page o 12




LYONNAISE DES EAUX

15, A Charles Fi t- BP 87 4
51505 BIARRITY Céden RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur En service
Diamétre (mm) : 200 Météorologie - Beau
~ Long. du trongon (m) : 29.7 Sens d'écoulement : RV4 ARV3
| Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection . RV3ARV4
Nature des tuyaux - PV.C Trongon Trongon 4
| Cassette . Oui
w00 Allure de la Dénivelée
D s00
<]
400
n ]
i 300
v L
e 100
| I 0.0 —_ o UNIUSIREETEE SRR EERE R ERE R ERE R EARE  Eithehtbid
[ 1 10,0
a 200
£ a0
o -40.0
n -50.0
-60.0 — = = p——— —— | e e
{cm) ] 3 6 9 12 15 18 2 24 27 30
Distance (m)
‘ Client SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS Date 17/05/2001

' Rue de ''NDUSTRIE N° de Page 13




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 '
Mzo;‘g‘,szﬁzeééd:g”e RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Useées Collecteur - En service
Diamétre (mm) 1 200 Météorologie . Beau
Long. du trongon (m) : 29.7 Sens d'écoulement : RV4ARV3
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection . RV3ARV4
Nature des tuyaux : PV.C Trongon : Trongon 4
Cassette : Oui
_ Distance B Pente Référence Compteur | -
L 0.0ml 0.0 cm/m Observation 1
Regard de visite-Depart

Explications complémentaires :

r Distance Pente Référence Compteur I
1.6 ml 2.0cm/m Observation 2 |
Raccordement Direct Oblique
& 9 heures
Explications complémentaires :
Distance Pente Référence ' Compteur
23.2mi 2.0 cm/m Observation 3
Raccordement Direct Oblique
a 9 heures
Explications complémentaires :
Client - SARL MAY BLANC ' N°de Rapport  : 1
Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date . 17/05/2001
Rue . de ''NDUSTRIE N° de Page S




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floguet - BP 87 ’
15, Avenue Charles Flog RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
Diamétre (mm) 1 200 Météorologie . Beau

Long. du trongcon (m) : 41.5 Sens d'écoulement : RV5 ARV4
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV4 ARV5
Nature des tuyaux . PV.C Trongon . Trongon 5
Cassette : Oui

__ _Dista£ | Pente | Référence Com;iem]r_

L 00ml 20cm/m Observation 1 |
Regard de visite-Depart

|
Explications complémentaires

Distance Pente Référence Compteur
8.7 ml 0.0 cm/m Observation 2

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires -

Distance Pente Référence Compteur
18.7 ml 0.0 cm/m Observation 3

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

Client : SARL MAY BLANC l N° de Rapport  : 1
Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date . 17/05/2001

| Rue : de 'INDUSTRIE N° de Page ;14




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 :
Mzoztgllxzmﬁzegédggue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
Diamétre (mm) : 200 Météorologie . Beau
Long. du trongon (m) : 41.5 Sens d'écoulement : RV5 ARV4
Long. des tuyaux(m) : 3.00 Sens d'inspection : RV4ARVS
Nature des tuyaux : PV.C Trongon : Trongon 5
| Cassette . Oui
Distance Pente Référence Compteur '

31.7ml -1.0 cm/m Observation 4

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

. Distance | Pente Référence | Compteur
 415mi | 3.0cm/m | Observation 5 | ]
Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

" Client . SARL MAY BLANC N° de Rapport  : 1
' Commune - PIERREFITTE NESTALAS Date - 17/05/2001
Rue . de I'INDUSTRIE N° de Page : 15




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 '
6420;e£|LAeRRI-?2eéédggue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Té&l: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur En service
Diamétre (mm) 1 200 Météorologie Beau

Long. dutroncon (m) : 41.5 Sens d'écoulement : RV5ARV4
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV4ARV5S
Nature des tuyaux : PVC Trongon Trongon 5

Cassette : Oui

Allure de la Dénivelée

50.0

D 4o

é 1

n 30.0

i 200 -

v |

8 100 -

| 00 —

| -100 j

a 4

t -200 ]

i -30.0 —

° 400

n 1

500 — —_ ; =i — : ——r— — ]
(cm) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
|
Distance (m)

|
Client . SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS Date 17/05/2001

Rue . de I'INDUSTRIE N° de Page : 16




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 ‘
Mzo;%!;%Rr?zegédgguet RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service

Diamétre (mm) 1 200 Météorologie . Beau

Long. du trongon (m)  : 30.4 Sens d'écoulement : RV6 ARV5

Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV5 ARV6

Nature des tuyaux : PV.C Trongon . Trongon 6

Cassette : Oui

C Distance lent_e ____ Référence I Comptegr"i .'
 0.0ml 3.0 cm/m Observation 1 _ |

Regard de visite-Depart ‘ ‘

Explications complémentaires

Distance Pente Référence Compteur
0.8 ml 3.0 cm/m Observation 2

Raccordement Direct Oblique
a 3 heures
Explications complémentaires :

Distance Pente Référence Compteur
135 ml -1.0 cm/m Observation 3

Contre-pente ou Flache

Explications complémentaires :

| Client : SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date . 17/05/2001
Rue - de 'INDUSTRIE N° de Page .17




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 65 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

| Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
| Diamétre (mm) : 200 Météorologie : Beau
| Long. du trongon (m) : 30.4 Sens d'écoulement : RV6 ARV5S
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV5ARVE
Nature des tuyaux : PVC Trongon : Trongon 6
Cassette : Oui
Distance Pente Référence Compteur

15.1 ml 2.0cm/m

Observation 4

Raccordement Direct Oblique
a 3 heures
Explications complémentaires

Distance Pente Référence Compteur
158 ml 2.0 cm/m Observation 5
Raccordement Direct Oblique
a 9 heures
Explications complémentaires :
Distance | Pente Référence Compteur
22.9.mi . 2.0 cm/m Observation 6
Raccordement Direct Oblique
a 3 heures
Explications complémentaires :
Client : SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date . 17/05/2001
Rue : de 'INDUSTRIE N° de Page ;18




LYONNAISE DES EAUX

15, Charles Floguet - BP 87 ‘
Mzﬁ;?ﬁleéegédgguet RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur : En service
Diamétre (mm) : 200 Météorologie : Beau
Long. du trongcon (m) : 30.4 Sens d'écoulement : RV6 ARVS
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV5 ARV6
| Nature des tuyaux : PV.C Trongon : Trongon 6
Cassette : Oui
Distance Pente Référence :Compteur |

289ml 3.0 cm/m Observation 7 |

Raccordement Direct Oblique
a 9 heures

Explications complémentaires

.~ Distance Pente | Référence Compteur
304ml | 1.0 cm/m  Observation 8 .
Regard de visite-Arrivee

| Explications complémentaires

| Client : SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
| Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date : 17/05/2001
Rue : de 'INDUSTRIE N° de Page ;19




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 '
6420\21e§t:RRl1§£eéédggue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 35 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
Diamétre (mm) ;200 Météorologie . Beau

Long. du troncen (m) : 30.4 Sens d'écoulement : RVB ARVS
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV5ARVE
Nature des tuyaux : PVC Trongon : Trongon 6
Cassette : Oui

700
60.0 —
50.0 B

| Allure de la Dénivelée
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-70.0 T T L — T —r—T i — i re—r—r—]
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SO0~ ——0 < 300
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]
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Distance (m)

== i
Client : SARL MAY BLANC N° de Rapport 1
Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date 1 17/05/2001
Rue . de 'INDUSTRIE N° de Page ;20 |




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation
Diamétre (mm)
Long. du trongon (m)
Long. des tuyaux (m)
Nature des tuyaux

;. Eaux Usées
- 200

: 454

: 3.00

. PV.C

Collecteur
Météorologie

Sens d'écoulement
Sens d'inspection
Troncon

. En service
. Beau

: RV7 ARVB
: RV6 ARV7
: Trongon 7

Casseite

. Qui

Référence

Pente |
Observation 1 ‘

1.0 cm/m

Distance
0.0mi

Compteur

Regard de visite-Depart

' Explications complémentaires :

Référence
Observation 2

Pente
3.0 cm/m

Distance
7.4 ml

Compteur

Raccordement Direct Oblique
a 3 heures
Explications complémentaires :

Référence
Observation 3

Pente
3.0 cm/m

. Distance
16.3 mi

Compteur

Raccordement Direct Oblique
a 9 heures

Explications complémentaires :

‘ N° de Rapport : 1

' Client
Commune
Rue

: SARL MAY BLANC
: PIERREFITTE NESTALAS
: de'INDUSTRIE

Date : 17/05/2001
N° de Page 21



LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 :
MZOZ?IXTRRI‘?Z?@&UG RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
| Diamétre (mm) : 200 Météorologie . Beau

Long. du troncon (m) : 45.4 Sens d'écoulement : RV7 ARV6

Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RVBARV7

Nature des tuyaux : PV.C Troncon : Trongon 7

Cassette : Oui

Distance Pente Référence Compteur
222 mi 4.0 cm/m Observation 4

Raccordement Direct Oblique
a 3 heures
Explications complémentaires :

_ Distance Pente | Reéférence | Compteur
454 ml 5.0 cmim ' Observation 5 | o
| Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

Client : SARL MAY BLANC | N°deRapport : 1
. Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date 1 17/05/2001
Rue : de I'INDUSTRIE N° de Page . 22




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 .
64ZOZE%RRl1a‘£e§édggue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur - En service
Diamétre (mm) . 200 Météorologie . Beau

Long. du trongon (m} : 45.4 Sens d'écoufement . RV7 ARVSE
Long. des tuyaux(m) : 3.00 Sens d'inspection . RV6 ARV7Y
Nature des tuyaux . PV.C Trongon Trongon 7
Cassette : Oui

Allure de la Dénivelée

SO =AM ——=0< =300
N
=]
(=]
|
|

Distance (m)

I I e —
Client . SARL MAY BLANC N° de Rapport 1

Commune . PIERREFITTE NESTALAS Date : 17/05/2001
' Rue . de I'INDUSTRIE N° de Page . 23




LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87

64202 BIARRITZ Cédex

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

| Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
Diamétre (mm) : 200 Météorologie : Beau
Long. du trongon (m) : 14.8 Sens d'écoulement : RV8 ARV7
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV7 ARVS8
Nature des tuyaux : PVC Trongon : Trongon 8
Cassette . Oui
: _Distanle Pente Référence @mp@ | B
 0.0ml | 4.0cm/m | Observation 1 .
| Regard de visite-Depart |
|
Explications complémentaires :

Distance Pente Référence Compteur
1.0ml 4.0 cm/m Observation 2
Raccordement Direct Oblique
a 3 heures
Explications complémentaires :
[
Distance [ Pente Référence Compteur
11.2ml | 0.0 cm/m Observation 3
Raccordement Direct Oblique
a 3 heures
Explications complémentaires :
| Client : SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
| Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date . 17/05/2001
Rue : de 'INDUSTRIE N° de Page . 24




LYONNAISE DES EAUX

15, A Charles Fl t- BP 87 v
64202 BIARRITZ Gédex RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur . En service
Diamétre (mm) : 200 Météorologie . Beau
Long. du trongon (m) : 14.8 Sens d'écoulement : RVBARV7
Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection : RV7 ARVS
Nature des tuyaux : PVC Trongon - Troncon 8

| Cassette . Oui

_ Distance Pente | Référence l Compteur

| 148mi 20cmim | Observationd |
Regard de visite-Arrivee

Explications complémentaires :

Client . SARL MAY BLANC | N° de Rapport  : 1
Commune : PIERREFITTE NESTALAS Date © 17/05/2001
Rue . de 'INDUSTRIE N° de Page 1 25




LYONNAISE DES EAUX

15, A Charles Fl t- BP 87 '
64505 BIARRITZ Coliax. RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax; 05 59 24 55 24

Type de Canalisation : Eaux Usées Collecteur : En service ‘
Diamétre (mm) . 200 Météorologie . Beau

Long. du trongon (m) : 14.8 Sens d'écoulement : RVBARVY

Long. des tuyaux (m) : 3.00 Sens d'inspection . RV7 ARVS |
Nature des tuyaux : PV.C Trongon : Trongon 8 |

Cassette : Qui |

I Allure de la Dénivelée
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i Client SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
Commune . PIERREFITTE NESTALAS | Date . 17/05/2001
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LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 '
6420\2’e£|l;fRR|$;§'édggue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Longueur totale inspectée (m) : 216.9 ml

Trongon Diamétre | Longueur | Distance Points Caractéristiques
| ! ; =
i Trongon 1 200 14.6 0.0 Regard de visite-Depart
| 5.7 Epaufrure
i 14.6 Regard de visite-Arrivee
|
Trongon 2 200 | 3.0 0.0 Regard de visite-Depart |
I 3.0 Coude
| Trongon 3 200 375 0.0 Regard de visite-Depart
‘ 257 Contre-pente ou Flache
28.8 Contre-pente ou Flache
| | 375 Coude
|
Trongon 4 200 | 297 0.0 Regard de visite-Depart
‘ ‘ | 1.6 Raccordement Direct Oblique
| 23.2 Raccordement Direct Oblique
| | 29.7 Regard de visite-Arrivee
Trongon 5 200 41.5 0.0 Regard de visite-Depart
| 8.7 Contre-pente ou Flache
18.7 Contre-pente ou Flache
31.7 Contre-pente ou Flache
41.5 Regard de visite-Arrivee
. Trongon 6 200 | 304 00 | Regard de visite-Depart |
0.8 Raccordement Direct Oblique
13.5 Contre-pente ou Flache ‘
15.1 Raccordement Direct Oblique |
15.8 Raccordement Direct Oblique
. 229 Raccordement Direct Oblique
28.9 Raccordement Direct Oblique
Client . SARL MAY BLANC N° de Rapport : 1
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LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87
64202 BIARRITZ Cédex
Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Longueur totale inspectée (m) : 216.9 ml

Trongon Diamétre | Longueur | Distance Points Caractéristiques
Trongon 6 200 30.4 30.4 | Regard de visite-Amivee
|
Trongon 7 200 454 0.0 ‘ Regard de visite-Depart
7.4 Raccordement Direct Oblique
16.3 I Raccordement Direct Oblique
222 ‘ Raccordement Direct Oblique
| 454 Regard de visite-Arrivee
|
Trongon 8 200 14.8 ! 0.0 | Regard de visite-Depart
1.0 Raccordement Direct Oblique
| 11.2 Raccordement Direct Oblique
14.8 Regard de visite-Arrivee
|
|
|
|
| I
i S T
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LYONNAISE DES EAUX

15, Avenue Charles Floquet - BP 87 .
5420‘2’%'|1:RR|-?£e§édggue RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Tél: 05 59 41 49 00 - Fax: 05 59 24 55 24

Inspection réalisée sur 216.90 ml en huit trongons comportant une épaufrure dans le
trongon 1 et des flaches dans les trongons 3,5 et 6.
La totalité de l'inspection est enregistrée sur cassette vidéo.
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